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1 
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需求 具体需求 设备主要参数 
数

量 

中心

机房 
模块化机房 

200KVA 以上 UPS 一台及电池

等配件； 

40KW 以上行级空调 6台及配

套辅料工程； 

13KW 精密空调 2台及配套辅

料工程； 

机柜 44 个； 

配电柜 2个； 

密闭通道 2套； 

1 

 

需求 具体需求 设备主要参数 
数

量 

中心

机房 
模块化机房 

200KVA 以上 UPS 一台及电池

等配件； 

40KW 以上列间空调 6台及配

套辅料工程； 

12.5kw 以上风冷上送风精密

空调 2台及配套辅料工程； 

机柜 44 个； 

配电柜 3个； 

密闭通道 2套； 

1 

 

2 
3.2.2.3

.1/第15

页 

双排模块化机房，一体化配电柜设计，其中每排机柜

前后各设置 1个网络柜、9 个服务器机柜。 

整体通道包含冷通道密闭组件，控制天窗、通道门、

机柜顶部强弱电线槽等。 

1 个一体化配电柜,配电柜为双路 250A IT 配电输入+

双路 250A 空调配电输。 

每通道 3台 40KW 以上制冷量行级机房精密空调。 

双排模块化机房，其中每排机柜前后各设置1个网络柜、

9个服务器机柜。 

整体通道包含冷通道密闭组件，控制天窗、通道门、机

柜顶部强弱电线槽等。 

每通道1个交流配电柜,每配电柜包含46*32A/1P空开，

对应每个机柜的双路配电，配置智能仪表。 

每通道 3台 40KW 以上制冷量列间机房精密空调。 



3 
3.2.2.3

.2/第16

页 

配电室安装 1 台利旧的 250KVA UPS 及蓄电池，以及安装 

1 台新建的 200KVA UPS 及 2 组 40 节 12V/150Ah 蓄电

池。 

2 台上送风 13KW 精密空调。   

配电室安装 1 台利旧的 250KVA UPS 及蓄电池，以及安装 1

台新建的200KVA UPS及 1组不少于44节12V/250Ah蓄电池，

满足后备时间 30min。新建 1个市电配电柜包含新增 200KVA 

UPS 的输入输出空开和精密空调空开。 

2 台上送风 12.5KW 以上精密空调。 

4 
5.2.1/

第 103

页 

1.制冷量 

单个微模块总冷量（KW）≥120kW。微模块内列间精密空调

按“N+1”冗余制冷方式配置。 

 

1.制冷方式 

微模块内列间精密空调按“N+1”冗余制冷方式配置。 

 

5 
3.2.2.4

/第 17、

18 页 

设备类别 数量 单位 

模块化 UPS，200KVA;可支持扩

容至 300KVA-三相四线制

-380V-配置 50kVA 功率模块*4； 

1 台 

12V/150AH 蓄电池 80 节 

电池架及电池间连接电缆（含电

池开关箱、电池汇流盒）、电池

线缆（电池开关盒至汇流盒，汇

流盒至 UPS） 

4 套 

40kw 以上行级空调 6 台 

精密空调配套辅料工程，空调配

套铜管，R410A 制冷剂等 
6 套 

设备类别 数量 单位 

UPS 主机，容量 200KVA 1 台 

12V/250Ah 蓄电池，不少于 44

节，后备时间 30min 
1 组 

电池架及电池间连接电缆（含电

池开关箱、电池汇流盒）、电池

线缆（电池开关盒至汇流盒，汇

流盒至 UPS） 

1 套 

40kw 以上列间空调 6 台 

精密空调配套辅料工程，空调配

套铜管，R410A 制冷剂等 
6 套 



13kw 风冷上送风精密空调 2 台 

精密空调配套辅料工程，空调配

套铜管，R410A 制冷剂等 
2 套 

机柜 44 个 

一体化配电柜 2 个 

密闭通道 2 套 

微模块内部监控硬件 2 套 

微模块内部线缆 2 套 

动环监控系统 1 套 
 

12.5kw 以上制冷量风冷上送风

精密空调 
2 台 

精密空调配套辅料工程，空调配

套铜管，R410A 制冷剂等 
2 套 

机柜 44 个 

交流配电柜 3 个 

密闭通道 2 套 

微模块内部监控硬件 2 套 

微模块内部线缆 2 套 

动环监控系统 1 套 

机房管理系统 1 套 
 

6 
4/第66，

67 页 

数据中心 

序

号 
货物名称 类型 

技术

参数 

数

量 

单

位 

备

注 

1 模块化 UPS 
货物

类 
详

见

5.2

.1 

1 台 
 

2 12V/150AH 蓄电池 
货物

类 
80 节 

 

3 电池架等 UPS 配件 货物 4 套 
 

数据中心 

序

号 
货物名称 类型 

技

术

参

数 

数

量 

单

位 

备

注 

1 UPS 
货物

类 

详

见

5.2

1 台 
 

2 12V/250Ah 蓄电池，不少 货物 1 组 
 



类 

4 ≥40kw 行级空调 
货物

类 
6 台 

 

5 
≥40kw 精密空调配套

辅料工程 

货物

类 
6 套 

 

6 
≥13kw 风冷上送风精

密空调 

货物

类 
2 台 

 

7 
≥13kw 精密空调配套

辅料工程 

货物

类 
2 套 

 

8 机柜 
货物

类 
44 个 

 

9 一体化配电柜 
货物

类 
2 个 

 

10 密闭通道 
货物

类 
2 套 

 

11 微模块内部监控硬件 
货物

类 
2 套 

 

12 微模块内部线缆 
货物

类 
2 套 

 

13 动环监控系统 
货物

类 
1 套 

 
 

于 44 节 类 .1 

3 电池架等 UPS 配件 
货物

类 
1 套 

 

4 ≥40kw 列间空调 
货物

类 
6 台 

 

5 
≥40kw 精密空调配套辅

料工程 

货物

类 
6 套 

 

6 
≥12.5kw 风冷上送风精

密空调 

货物

类 
2 台 

 

7 
≥12.5kw 精密空调配套

辅料工程 

货物

类 
2 套 

 

8 机柜 
货物

类 
44 个 

 

9 交流配电柜 
货物

类 
3 个 

 

10 密闭通道 
货物

类 
2 套 

 

11 微模块内部监控硬件 
货物

类 
2 套 

 

12 微模块内部线缆 
货物

类 
2 套 

 

13 动环监控系统 
货物

类  
1 套 

 

14 机房管理系统 
货物

类  
1 套 

 
 



7 
5.1.3/
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11 
网络安全

一体化 
支持安全业务插卡 FW、IPS、NSM、

ACG、LB。 

19 
多业务融

合板卡 

支持多业务融合板卡，与设备紧耦

合无需外部连线，，支持部署

Windows Server 及 ADCampus 

director，实现方案与设备一体化

部署。 
 

11 
网络安全

一体化 
支持防火墙，入侵防御，流量控制，行为

分析，负载均衡等安全业务插卡。 

19 
多业务融

合板卡 

支持多业务融合板卡，与设备紧耦合无需

外部连线，支持 SDN 功能，实现网络方案

简化管理。 
 

8 
2.3建设

内容/第

5页 

数据中心-7.服务器、存储和虚拟化平台： 

“3、数据库一体机 1 台；” 

数据中心-7.服务器、存储和虚拟化平台： 

“3、数据库一体机 1 套；” 

9 

5.2.3光

纤交换

机/第

112 页 

支持 IRF2 横向虚拟化，支持本地和远程堆叠；支持 

IRF3.1 纵向虚拟化；支持分布式设备管理，分布式链路聚

合，分布式弹性路由； 

支持横向虚拟化，支持本地和远程堆叠；支持纵向虚拟化；

支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由； 

1

0 

第

50/53/1

67 页 

50 页：22.汇聚交换机：4.“支持 IRF2„” 

53 页：22.汇聚交换机：4.“支持 IRF2„” 

167 页：5.4.4.6 汇聚交换机：4.“支持 IRF2„” 

50 页：22.汇聚交换机：4.“支持网络虚拟化„” 

53 页：22.汇聚交换机：4.“支持网络虚拟化„” 

167 页：5.4.4.6 汇聚交换机：4.“支持网络虚拟化„” 

1

1 

4.采购

清单汇

总.智慧

应用-智

慧教室/

第 70 页 

14.存储 

15.千兆交换机 

16.千兆交换机 

17.千兆交换机 

18.千兆交换机 

40.电源线 

41.电源线 

14.网络存储设备 

15.千兆交换机 1 

16.千兆交换机 2 

17.千兆交换机 3 

18.千兆交换机 4 

40.电源线 1 

41.电源线 2 



42.电源线 

46.配线架 

47.配线架 

42.电源线 3 

46.配线架 1 

47.配线架 2 

1

2 

5.4.2.3

标准化

考场

/146 页 

6. IoT-CVR 存储 6. 网络存储设备 

1

3 

5.4.2.3

标准化

考场/第

147-148

页 

7.千兆交换机 

8.千兆交换机 

9.千兆交换机 

10.千兆交换机 

7.千兆交换机 1 

8.千兆交换机 2 

9.千兆交换机 3 

10.千兆交换机 4 

1

4 

5.4.2.3

标准化

考场/第

1155 页 

32.电源线 

33.电源线 

34.电源线 

38.配线架 

39.配线架 

32.电源线 1 

33.电源线 2 

34.电源线 3 

38.配线架 1 

39.配线架 2 

1

5 

3.4.4.2

需求概

述/第41

页 

★所有监控设备及车辆道闸设备须无缝接入目前清远

校区已建设的安防综合管理平台（大华品牌，型号：

DH-DSS-H8900S3-B） ，并支持实现该平台相应功能，并从

签订合同之日起， 一个月内完成项目的施工和调试工作。

投标时须提供相关承诺。 

★所有新装的监控设备及车辆道闸设备须接入目前清

远校区已建设的安防综合管理平台，并能兼容原有设备与系

统，不影响原有设备系统正常运作的基础上，支持实现该新

装设备相应的功能。并从签订合同之日起，一个月内完成项

目的施工和调试工作。投标时须提供相关承诺。 

备注：清远校区已建设的安防综合管理平台：大华品牌，

型号：DH-DSS-H8900S3-B 



1

6 

3.4.4.5

.1  视

频监控

系统设

备清单/

第 47 页 

3.枪机支架：白色；最大承重 1.0kg；壁装； 

4.球机支架：白色；最大承重 7.0kg；壁装； 

3.枪机支架：白色；最大承重≥1.0kg；壁装； 

4.球机支架：白色；最大承重≥ 7.0kg；壁装； 

1

7 

6.1总体

要求/第

210 页 

 

用户需求书 6.项目实施及售后服务要求 6.1 总体要求中增

加一条： 

“（11）本项目所采购货物的数量和规格参数以用户需求书

4.采购清单汇总和 5.技术参数所描述为准。” 

 


